
KPL-Brandschutz
Bereiche > H1 H2 H3 H4 EG STH OG OG2 UG Ges Firma Datum OK

Brandmeldezentrale (BMZ)

BMA 1 1 Schrack

TWG/MDL 1 1

FW-Safe/Aussenbereich 1 1

FW-Kasten/Ordner/Pläne 1 1

Sirenen 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Rauchabzug (RWA)

Steuerung/Kartuschen 1 1 1 1 4 Colt

Dachentlüftung 2 10 10 10 1 33 Colt

Druckknopf 2 2 Colt

Lüftungsanlage (Büro) 1 1

Fahrstuhl 1 1 Kone

Rauch/Feuermelder Schrack

Linearmelder 6 10 8 8 32

Akkutausch (3-4 Jahre) 1 1 1 1 4

Optische Melder 3 3 9 5 11 11 16 58

Zwischendecken (ZWD) 9 3 9 8 29Zwischendecken (ZWD) 9 3 9 8 29

Wärmemelder (Raucher) 1 1

Druckknopfmelder (DKM) 1 3 1 4 4 1 14

Feuerlöscher Feichtner

Schaumlöscher AB 2 2 2 2 2 1 1 12

CO2-Löscher 1 1 1 3

Pulverlöscher ABC 3 3

Standlöscher/Schaum AB 1 1 1 1 4

Brandabschnitte

Brandschutztore 1 1 2

Ladezonen (Akkus) 1 1 2

Fluchtwege

Sicherheitsbeleuchtung 5 5 6 6 3 7 2 2 5 41 Schrack

Schrank 27415/26230 1 1 2

Notaus/durchgänge 1 2 1 2 1 1 8

Aushang

Alarm/Notfallplan 2 3 2 3 10

Löscher-Hinweise 3 4 3 4 2 1 1 1 3 22

Ladestationen 1 1 2

Datum/Unterschrift


